
（令和7年2月25日回答）

【入札に関する質問】

番号 質　問　箇　所 質　問　事　項 回　　答

1
図面番号
KK-01

特記事項欄、3.機械警備用配線において、どの
配線を撤去すればよいのか不明です。
既設図面等頂けないでしょうか。

特記事項欄、3は誤記です。
KK-01の図面を修正します。
入札情報公開システムで、修正後の図面に差替
えていますので、ご確認ください。

【関連修正】

質　問　回　答　書

工事名 諏訪中学校管理・教室棟改築外電気設備工事

工事場所 久留米市 東町

公　告　日 令和7年2月10日

修　正　事　項修　正　箇　所

質問番号1に関連する機械警備の施工範囲の記述を修正します。
E-82の図面の修正箇所は凡例及び特記事項、３です。
入札情報公開システムで、修正後の図面に差替えていますので、ご確認ください。図面番号

E-82

入札締切日 令和7年3月3日


