
設 計 書 照査印 設計者印

業 務 名 ： 放光寺浄水場１号洗浄揚水ポンプ整備

業 務 場 所 ： 久留米市　山本町豊田　放光寺浄水場

工 期 ： 契約締結日の翌日から２４０日間

施 工 概 要 ： 本業務は、放光寺浄水場に設置されている洗浄揚水ポンプの機能維持のため、計画的な整備を実施するものである。

洗浄揚水ポンプ整備（DV-CH 200×150-4Z-637W） １台

電動機整備（37kW,440V,4P） １台

設 計 部 課 名 ： 久留米市企業局上下水道部浄水管理センター 設計金額

浄修　第　11　号

参考数量



久留米市企業局

総　括　書

P1

数量 単位 単　　価 金　　　額 摘　　　　　要

Ａ．直接修繕費

　　洗浄揚水ポンプ整備 1 台 　第1号内訳書

　　電動機整備 1 台 　第2号内訳書

計

Ｂ．間接修繕費

（１）共通仮設費 1 式

（２）現場管理費 1 式

（３）一般管理費 1 式

計

Ｃ．修繕価格

Ｄ．消費税及び地方消費税の額

Ｅ．本修繕費

放光寺浄水場１号洗浄揚水ポンプ整備

名　　称　／　規　　格



久留米市企業局

第1号内訳書

P2

名　　称 数量 単位 単　　価 金　　　額

Ａ．材料費 1 式 　第1号明細書

Ｂ．労務費 1 式 　第2号明細書

小計

洗浄揚水ポンプ整備（１台あたり）

摘　　　　　要規格/材質



久留米市企業局

第2号内訳書

P3

名　　称 数量 単位 単　　価 金　　　額

Ｃ．材料費 1 式 　第3号明細書

Ｄ．労務費 1 式 　第4号明細書

小計

規格/材質 摘　　　　　要

電動機整備（１台あたり）



久留米市企業局

第1号明細書

P4

名　　称 数量 単位 単　　価 金　　　額

Ａ．材料費

　シャフト 1 個

　ライナリング ＣＡＣ４０６ 2 個

　グランドパッキン 8 個

　封水リング 2 個

　ポンプゲアリング ６３０９ＵＵ　シールド形 2 個

　オイルシールその１ 1 個

　オイルシールその２ 2 個

　スリーブ ＣＡＣ４０６　右ねじ 1 個

　スリーブ ＣＡＣ４０６　右ねじ 1 個

　丸ゴムパッキン スリーブ用 2 個

　つめ付き座金 2 個

　締切ナット 2 個

　カラー 2 個

　ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ 8 個

Ａ．材料費（洗浄揚水ポンプ整備）

摘　　　　　要規格/材質



久留米市企業局

第1号明細書

P5

名　　称 数量 単位 単　　価 金　　　額

来歴（修繕）銘板 1 個

　圧力計 1 個

　連成計 1 個

小　計

摘　　　　　要

Ａ．材料費（洗浄揚水ポンプ整備）

規格/材質



久留米市企業局

第2号明細書

P6

名　　称 内　　容 数量 単位 単　　価 金　　　額

Ｂ．労務費

　現地整備費 1 台 　

小計

Ｂ．労務費（洗浄揚水ポンプ整備）

　分解･組立,整備,清掃,部品交換,塗装,試運転

摘　　　　　要



久留米市企業局

第3号明細書

P7

名　　称 数量 単位 単　　価 金　　　額

Ｃ．材料費

　ベアリング 　6313UU　シールド形 1 個

　ベアリング 　6312UU　シールド形 1 個

　雑材消耗品費 　グリース,塗料,ワニス 1 式

小計

Ｃ．材料費（電動機整備）

規格/材質 摘　　　　　要



久留米市企業局

第4号明細書

P8

名　　称 内　　容 数量 単位 単　　価 金　　　額

Ｄ．労務費

　搬出・搬入、分解・組立，部品交換，

　工場整備費 　ワニス処理，塗装，試運転 1 台 　

小計

摘　　　　　要

Ｄ．労務費（電動機整備）



放光寺浄水場１号洗浄揚水ポンプ整備 

仕 様 書 

 

Ⅰ．一般事項 

 

（適用） 

第１条  本仕様書は放光寺浄水場１号洗浄揚水ポンプ整備に適用するものとし、設計

書・本仕様書・図面により修繕業務を行うものとする。 

 

（業務場所） 

第２条  本業務の履行場所は久留米市山本町豊田の放光寺浄水場地内とする。 

 

（施工概要） 

第３条  本業務の施工概要は次のとおりとする。 

     

（１）洗浄揚水ポンプ整備  １台 

    型式  ：DV-CH 200×150-4Z-637W 

    製造者    :（株）日立製作所 

    吐出量 ：5.5m3/min 

    揚程  ：30m 

（２）電動機整備   １台 

    型式  ：TFO-KK 

    製造者    : （株）日立製作所 

    出力  ：37kW（440V,4P）  

     

（作業工程） 

第４条   本業務の対象施設は現在稼動中の施設であり、施工にあたっては監督職員と協 

議を行い、施設の稼動に影響が出ないように、作業計画を立案し、施工すること。 

 

（技術基準） 

第５条  本業務で図面及び特記仕様書に記載されていない事項については、すべて国土

交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（電気・機械）」、「公共

建築改修工事標準仕様書（電気・機械）」及び「公共建築設備工事標準図（電気・

機械）」最新版により施工することを、原則とする。 

 

（使用材料） 

第６条  本業務で使用する使用材料は、日本工業規格（以下ＪＩＳ規格という）及び日

本水道協会規格（以下ＪＷＷＡ規格という）に規格化されているものはこれに適

合するものを使用すると共に、事前に監督職員の承諾を受けること。 

 

（安全一般） 

第７条  受注者は施工にあたり、安全に留意して現場管理を行い、災害防止に努めなけ

ればならない。 

 

（事故処理及び報告義務） 

第８条  本業務の施工中に事故が発生した時は、応急措置を講ずると共に事故発生の原

因、経過及び被害の内容等について直ちに監督職員に報告しなければならない。 

 



（施設の損傷） 

第９条  受注者は施工にあたり、施設に損傷を与えないよう十分注意して施工しなけれ

ばならない。損傷を及ぼした場合は、受注者の負担で原形に復旧すること。 

（整理整頓） 

第１０条  本業務の施工期間中、機械工具、資材等はその都度整理し、現場内は常に整

理整頓しておかなければならない。 

 

（後片付け） 

第１１条  本業務の完了後は、速やかに不要資材や仮設物を搬出して現場を清掃するも

のとする。 

 

（廃棄物の処理） 

第１２条  本業務で発生した廃棄物は、関係法令に基づき、受注者の責任において適切

に処分しなければならない。 

 

（提出書類）         

第１３条  受注者は、以下の書類を提出し、その都度、承認・承諾を得なければならな

い。 

（１）着手届（２）工程表（３）施工計画書（４）管理写真 

（５）整備報告書（６）完了届（７）その他監督職員が指示するもの 

 

（暴力団排除に関する事項） 

第１４条  受注者は、当該業務の施工に当たって次に掲げる事項を遵守しなければなら

ない。 

１  暴力団から不等要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監

督職員に報告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協力を

行うこと。 

２  暴力団等から不等要求による被害又は業務妨害を受けた場合は、その旨を速

やかに監督職員に報告するとともに、所轄の警察署に被害届けを提出すること。 

３  排除対策を講じたにもかかわらず、業務に遅れが生じるおそれがある場合は、

速やかに監督職員と工程に関する協議を行うこと。  

 

（暴力団排除に係る下請契約に関する事項） 

第１５条  受注者は、当該業務の下請施工に関して、次に掲げる事項を遵守しなければ

ならない。 

    １  下請契約（二次以降の下請契約を含む）の相手として暴力団等と関係のあ

る業者を選定してはならない。なお違反した場合は、指名停止措置および下請

契約の解除を求める場合もある。 

    ２  下請契約を締結するときは、受注者は、下請負人から「誓約書（下請負人

用）」を提出させ、その写しを監督職員へ提出すること。 

 

（指示・承認） 

第１６条  仕様書、設計書、設計図面において、施工上明瞭でない箇所又は疑義を生じ

た場合は、監督職員と協議の上決定する。また、本設備の目的、機能、保安及

び法規上必要なものはすべて、受注者の負担で整備しなければならない。 

 

（履行期間） 

第１７条  本業務の履行期間は契約締結日の翌日から２４０日間とする。 

 

 

 



Ⅱ．今回整備内容 

 

（１）洗浄揚水ポンプ整備（今回１台） 

  

①現地作業 

  ・洗浄揚水ポンプ分解 

  ・洗浄揚水ポンプの部品交換、各種計測、点検 

  ・整備後、洗浄揚水ポンプの組み立て 

  ・組み立て後、試運転調整 

   

 

（２）電動機整備（今回１台） 

 

  ①現地作業 

  ・電動機撤去、工場搬出 

  ・整備後の電動機の搬入、据付、試運転調整 

 

  ②工場内作業 

  ・電動機の分解、清掃 

  ・ワニス処理、乾燥 

・消耗部品の交換、組み立て 

・電動機の絶縁診断 

 

 

（３）注意事項 

※現場内での油脂・溶剤の取り扱いには注意すること。 

※ポンプの内部塗装で使用する塗料は、ＪＷＷＡ規格のものを使用すること。 

  ※今回の整備で交換する部品については、設計書及び図面で指定したものとする。 

※水道法等に基づいて、業務実施前に技術員（作業員）の検便検査を実施し、健康状態

について報告すること。検査項目は赤痢菌、腸チフス、パラチフス菌、腸管出血性大

腸菌Ｏ-１５７及びサルモネラ菌の５項の検査結果報告書を提出すること。 

 

 



発注部局

起工番号

業務場所

業務名称

図面名称

縮　尺

事 業 名

図面番号

図 面 リ ス ト

図面番号 図　面　名　称

図面リスト

放光寺浄水場全体平面図

久留米市企業局上下水道部

図面リスト

浄水施設維持事業

令和７年度　浄修　第　１１　号

久留米市山本町豊田　放光寺浄水場

放光寺浄水場１号洗浄揚水ポンプ整備

０１／０４

放光寺浄水場１号洗浄揚水ポンプ整備

０１／０４

０２／０４

０３／０４

０４／０４ 洗浄揚水ポンプ構造断面図

２系ポンプ棟１階・地下１階平面図



山本配水池

管理本館

◎今回施工場所

久留米市山本町豊田６１４

放光寺浄水場内

２系ポンプ棟

発注部局

起工番号

業務場所

業務名称

図面名称

縮　尺

事 業 名

図面番号

久留米市企業局上下水道部

放光寺浄水場全体平面図

ー

浄水施設維持事業

令和７年度　浄修　第　１１　号

久留米市山本町豊田　放光寺浄水場

放光寺浄水場１号洗浄揚水ポンプ整備

０２／０４



SGP 250A

１号山本送水ポンプ２号山本送水ポンプ

Ｎ

図面番号

令和７年度　浄修　第　１１　号

久留米市山本町豊田　放光寺浄水場

放光寺浄水場１号洗浄揚水ポンプ整備

０３／０４

久留米市企業局上下水道部

浄水施設維持事業

発注部局

事 業 名

起工番号

業務場所

業務名称

図面名称

縮　尺

２系ポンプ棟１階・地下１階平面図

（今回整備）

ポンプ室床排水ポンプ

０．７５
ＩＭ

ポンプ室床排水ピット電極

Ｍ

２Ｐ

Ｐ．ＢＯＸ　２００×２００□

３Ｐ３Ｐ

電極カバー（ＳＵＳ）
３５０×２００×２５０

２系配水池ポンプ井電極

３７
ＩＭ

０．７５
ＩＭ２号洗浄揚水ポンプ吐出弁

２号洗浄揚水ポンプ

３．７
ＩＭ 圧力水ポンプ

（ＳＵＳ）

２系配水池接合井電極

０．７５
ＩＭ １号洗浄揚水ポンプ吐出弁

３７
ＩＭ １号洗浄揚水ポンプ

５１

Ｘ８ Ｘ７ Ｘ６ Ｘ５ Ｘ４ Ｘ３ Ｘ２

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

１２

１０

２系低区配水流量計変換器１１

１０ 緊急遮断弁ＵＰＳ

山本送水ポンプ

山本送水ポンプ設備コントロールセンタ・１，２

番　号

ポンプ棟電気室盤名称表

ＳＰ０２

ＳＣ０１・０２

盤ＮＯ．

１

２ シーケンサ盤

名　　　称 備　考

２系ポンプ室換気扇制御盤

緊急遮断弁操作盤

２系浄水サンプリングポンプ盤

ポンプ棟地下２階盤名称表

番　号

Ｈ８

盤ＮＯ．

送水ポンプ棟有線基地局

名　　　称 備　考

薬注ポンプ盤１２

１３ 送水ポンプ設備

Ｂ１Ｆ

１Ｆ

Ｓ＝１／５０

１６

汎用ＵＰＳ（３ｋＶＡ）１５

山本送水ポンプ１６

２系排水槽１４

中継端子盤

リモ－トＩ／Ｏ盤

リモ－トＩ／Ｏ盤

ＳＰ０１

ＱＰ０１

１２１３１４１５

山本送水ポンプ中継端子箱

１７

１８

２０

２１

１９

洗浄揚水ポンプ設備多機能コントロールセンタ

返送水ポンプ設備多機能コントロールセンタ

雨水返送ポンプ設備コントロールセンタ

１７１８１９

洗浄揚水ポンプ・返送水ポンプ補助継電器盤

ポンプ設備計装盤

２２２３ ２０

２２

２系排水槽設備コントロールセンタ

引戻点Ａ

水位計箱３００×５００×４００

２系配水池水位計
２－２

水位計箱３００×５００×４００

１１

５１

５２

５２

５５

５６

５７

５５

５６

５７

ＳＳ０３

２３

雨水返送ポンプ・２系排水槽設備補助継電器盤

２１

換気扇分電盤

２系配水池水位計
２－１

（投込式）

（ＳＵＳ）

（投込式）

（ＳＵＳ）

２系ポンプ棟１階・地下１階平面図



洗浄揚水ポンプ構造断面図

放光寺浄水場１号洗浄揚水ポンプ整備

久留米市山本町豊田　放光寺浄水場

令和７年度　浄修　第　１１　号

０４／０４図面番号縮　尺

浄水施設維持事業

久留米市企業局上下水道部

図面名称

業務名称

業務場所

起工番号

事 業 名

発注部局

００６０４４ ０４６ ０２３ ０３３ ０３１ １３１１２１２２４ ２２３ ２２７ ２３１ １１２ １２３ １２１

２０２ ２０１ ２２１ ０２０ ００７ １０１

１１１

９８６

０４１

０４３

－２ －１

番号 部品名 材質

１０１

０４６

０４４

０４３

０４１

０３１

００６

羽　根　車

上ケ－シング

ＣＡＣ４０２

ＦＣ１５０

ＣＡＣ４０６

ＦＣ２００

玉　形　弁

Ｃ３６０１ＢＤ

封　水　管

ＣＡＣ４０６

空気抜きコック

００７ ＦＣ２００下ケ－シング

パッキン押え

呼び水じょうご

ＳＵＳ３０４

番号 部品名 材質

２０２ 軸受カバ－

軸　受　箱

ＦＣ１５０

１３１

２０１

ＦＣ２００

ＦＣ１５０

１２１－１ キ　　　－ ＳＳ４００

Ｓ１０Ｃ９８６

軸　継　手

１２１－２ ＳＵＳ４０３キ　　　－

ケ－シングドレン

備考 備考

Ｘ

Ｘ 矢視図

１１２ ＣＡＣ４０６

１１１ Ｓ４５Ｃ

０３３

０２３

炭化繊維

ＣＡＣ４０６封水リング

スリ－ブ

角パッキン
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