
図面番号 図面名称 縮尺 備考

M-1 空調設備　１階平面図 1/100

M-2 空調設備　Ｒ階平面図 1/100

久留米市斎場事務室外空調設備修繕

図　面　リ　ス　ト
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 設計年月日

 図面番号 縮尺

 修繕名

 図面名称

空調設備　１階平面図

 設計協力事務所（構造・電気・機械）

 設計事務所（建築）
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〔注意事項〕

久留米市斎場事務室外空調設備修繕

1階 平面図 1/100
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事務室

ＧＨＰ

1-2

・冷媒管、ドレン管及びガス管は、機器接続の際に延長が必要な場合は延長し、それ以外は既設流用とする。

また、電源線、内外接続線及びリモコン線も同様とする。

ＧＨＰ室内機更新（ＧＨＰ－１　事務室、応接コーナー、監視室）

ＧＨＰ室外機更新（ＧＨＰ－２　新館待合室、待合ロビー）

ＧＨＰ室内機更新（ＧＨＰ－２　新館待合室×３、待合ロビー×２）
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 設計年月日

 図面番号 縮尺

 修繕名

 図面名称 設計協力事務所（構造・電気・機械）

 設計事務所（建築）

空調設備　Ｒ階平面図 Ｍ－０２
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ワイヤードリモコンスイッチ×２、化粧パネル共

ワイヤードリモコンスイッチ×２、化粧パネル共

定格冷房能力　１１.２ｋＷ　定格暖房能力　１２.５ｋＷ

定格冷房能力　５６.０ｋＷ　定格暖房能力　６３.０ｋＷ

天井埋込カセット１方向吹出し形

定格冷房能力　３.６ｋＷ　定格暖房能力　４.０ｋＷ

定格冷房能力　１１.２ｋＷ　定格暖房能力　１２.５ｋＷ

天井埋込カセット４方向吹出し形

定格冷房能力　８.０ｋＷ　定格暖房能力　９.０ｋＷ

天井埋込カセット４方向吹出し形

定格冷房能力　２２.４ｋＷ　定格暖房能力　２５.０ｋＷ

２-２

１-３

１-２

天井埋込カセット４方向吹出し形

定格冷房能力　９.０ｋＷ　定格暖房能力　１０.０ｋＷ

ガスヒートポンプエアコン

（室内機）ＧＨＰ

使用ガス：ＬＰＧ　　防振架台、その他付属品共

室外機貼付用アクリル樹脂銘板（彫込文字入）

（室外機）

ガスヒートポンプエアコン

ＧＨＰ

２

天井埋込カセット４方向吹出し形ガスヒートポンプエアコン

（室内機）

２-１

ＧＨＰ

ワイヤードリモコンスイッチ、化粧パネル共

ＧＨＰ

ガスヒートポンプエアコン

（室内機）

ワイヤードリモコンスイッチ、化粧パネル共

ＧＨＰ

ガスヒートポンプエアコン

（室内機）

ワイヤードリモコンスイッチ、化粧パネル共

使用ガス：ＬＰＧ　　防振架台、その他付属品共

室外機貼付用アクリル樹脂銘板（彫込文字入）

１-１

ＧＨＰ

ＧＨＰ

１

ガスヒートポンプエアコン

（室内機）

仕　　　　　　　　　　　様

（室外機）

ガスヒートポンプエアコン

記　号 名　　　称

機器表

久留米市

環境部斎場

久留米市斎場事務室外空調設備修繕

Ｒ階 平面図 1/100〔注意事項〕

・冷媒管、ドレン管及びガス管は、機器接続の際に延長が必要な場合は延長し、それ以外は既設流用とする。

また、電源線、内外接続線及びリモコン線も同様とする。

ＧＨＰ室外機更新（ＧＨＰ－１　事務室、応接コーナー、監視室）

新館待合室

新館待合ロビー


