
業務名：そよ風ホール玄関ポーチタイル修繕  

 

受付日  質問内容  回答  

2 月 6 日  玄関入口にステンレスのどろ落としのマットが有ります

が、そのまま利用ですか？  

そのまま利用します。  

ポーチ入口にフチ石がありますが、そのままでいいです

か？  

フチ石がどの部分を指すか不明のため、次のとおりお願い

します。  

修繕範囲は、１階平面図の南の柱２本が一部分でもかかっ

ているタイル部分を最外側とします。  

内部のみコンクリート斫りですか？  お見込みのとおりです。  

コンクリート厚み１２０M/M は間違いないですか。  お見込みのとおりです。  

 


