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 工事名

 縮尺 図面名称

 設計年月日

 図面番号 設計協力事務所（構造・電気・機械）

特記事項

　図面をＡ３サイズに縮小する場合の倍率は、下記のとおり読み替えて全ての図面に共通とする。

　　・Ａ１サイズの場合、１／２とする。

　　・Ａ２サイズの場合、７／１０とする。

上下水道部合川庁舎非常照明設備修繕業務

非常灯配置　１階平面図
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記　号

凡　　例

名　称

非常照明器具（姿図参照）

経理課

久留米市上下水道部
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駐輪場

清掃員控室

仮眠室(1)前廊下

仮眠室(2)
仮眠室(1)

仮眠室(2)前廊下

倉庫（大）

倉庫北通路

階段室Ｂ

メータ
倉庫事務所

倉庫西通路

湯沸室

洗面室

乾燥室

脱衣室

ｼﾞｭﾈｯﾂ専用
更衣室

便所

警備員
休憩室

警備員室

多目的便所
書庫(1)

書庫(2)

消耗品置場

打合せ室

休憩室兼
更衣室

倉庫(小）

喫煙所

一階会議室

ジュネッツ事務所
（上下水道料金センター）

メータ倉庫

給湯室

給湯室前 倉庫（元浴室2）

更衣室

便所(2)
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　　　　　　　：改修を示す

　　　　　　　：既設を示す

　　　　　　　：直天とする

ＰＳ・リフト　：直天とする

旧Ｌ－１

非常照明（ＬＥＤ） 電池内蔵型

ａ１０１ Ｋ１－ＬＲＳ１１－２ 消費電力：１.０Ｗ　低天井用　１００φ

ａ１０２ 消費電力：１.０Ｗ　低天井用　１５０φ

ａ１３１ 消費電力：１.３Ｗ　中天井用　１００φ

ＬＡＬＥ－００４

※既設非常照明器具移動後は、カバープレート取付

ａ１３２ ＬＡＬＥ－００６ 消費電力：１.３Ｗ　中天井用　１５０φ

ａ０９１ Ｋ１－ＬＲＳ１１－１ 消費電力：０.９Ｗ　低天井用　１００φ

Ｋ１－ＬＲＳ１１－３
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　１階平面図　Ｓ＝１／１００　
部屋名

Ｌ－便ー１

Ｌ－１－１

旧Ｌ－１ー１

Ｌ－仮眠室

風除室

給湯室前

廊　下

警備員休憩室

和室６帖

ｘ　１

警備員室

ｘ　１

休憩室兼更衣室

通路（更衣室側）

打合せ室・ジュネッツ事務所 一階会議室、通路

ｘ　１ａ０９１

喫煙所

ｘ　１ａ１０１

ｘ　１

通　路 倉庫北、西通路

仮眠室前廊下

ａ１０１ ｘ　１

ａ１３２ ｘ　４

ａ０９１ ｘ　１
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