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 縮尺 図面名称

 設計年月日

 図面番号 設計協力事務所（構造・電気・機械）

特記事項

　図面をＡ３サイズに縮小する場合の倍率は、下記のとおり読み替えて全ての図面に共通とする。

　　・Ａ１サイズの場合、１／２とする。

　　・Ａ２サイズの場合、７／１０とする。

上下水道部合川庁舎非常照明設備修繕業務

非常灯配置　３階平面図
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　３階平面図　Ｓ＝１／１００　
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